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Pompgebouw Malle
Nr [Toestel/opsl v inhoud |Aantal  [Rubriek |SAP-nr ADR-gegevens |~ evant
r [Toestel/opslag ermogen/inhou anta ubrie geg brandweer
| |compressor (AWS Malle nr.1) 0,75 kw 1 16.3.1.2 10004705 y
persluchtvat (mobiele compr. HD Malle) 50 | T 10029614
2 |compressor (AWS Malle nr.2) 3 kW 1 16.3.1.2 10001861
3 [AWS-tank 6 m3 1
4 |compressor (Malle sturing afsluiter) + 1,5 kw 1 16.3.1.2 10010375 x
persluchtvat 50 | T 10152556 Plan L
5 |HD-pomp 75 kW 2 —
6 |batterijen LS kast Malle ﬁzlr;tv(\)lt’acalvan 20.000 VAh over het 12.3.1 X WPC H t I
ren
7 |luchtdroger (HD Malle) 2 kKW [1 10153056 erentals
pompgebouw Malle

de cursief gedrukte ljnen verdwiinen
de vetgedrukte lijnen zijn nieuw of gewijzigd 06-12-2017




	Sheets and Views
	plan L pompgebouw Malle-mverg


